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 Fig.1.1 雪山プロジェクト 2008 実験雪山 
 
 
連絡先：本間 弘達／伊藤組土建㈱ 技術部 
〒060-8554 札幌市中央区北４条西４丁目１ tel 011-241-8040 fax 011-222-5020 e-mail: k-homma@itogumi.co.jp 
CTC 08- II-039
482





























































































 Fig.3.1 実験装置概略図 
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 4. 実験概要 

















実験開始 3 日目の 8 月 11 日（最高気温 30.4℃，
最低気温 12.1℃）の一般的な冷房稼働時間として









































































 Fig.5.1 実験結果（2008.08.09～2008.08.18） 
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算すると 8.32ton である．雪密度を 0.65t/m3 とし
て体積換算すると，期間中に利用した雪の総体積
は 12.8m3 で，1 日あたりとしては，約 1.4m3/day
であった． 
Fig.5.2 に風洞内部の形状を示す．トラフを下辺
中央とした蒲鉾型に風洞が成長していった．風洞
の成長により外気と風洞の内壁とが繋がり雪山
法面（斜面）に穴が開いた状況を Fig.5.3 に示す．
雪の厚さは 300mm 程度となっているが，急激に
崩れ落ちることはなく，ファンを作動させたまま
であるため，システムの入気経路が変わるものの
冷熱を出力しながら，穴が成長し続けていった． 
 
6. 考察 
経時変化により風洞が成長し，容積が大きく
なっていき，空気が雪と接触する割合が減ってい
き，冷熱出力の低下が懸念させるところであるが，
全体風量はほぼ一定であるため，風洞断面積が大
きくなることで風洞内風速が小さくなり，空気と
雪との接触時間が長くなり，結果として冷熱出力
は安定した．このことは，先の研究でも確認され
ている 3）． 
今後の課題として，本実験では，トラフを横向
きに利用したが，本来，そのような使い方をする
ように造られたものでないので，トラフの強度不
足の問題が考えられる．トラフ上部に雪の荷重が
掛かり，さらに，雪山造成施工時にバックホーな
どの建設機械がその上に載ることなどが考えら
れ，トラフを破損する可能性がある．性質上，雪
山の内部での破損は，発見が困難であり，また，
空気道確保は風洞形成の必要条件であることか
ら，リスクを回避するためにも構造上の検討は十
分に行っておく必要がある． 
また，本実験では，イニシャルコストの低減を
目的に，トラフを雪山下基盤の上に直置きとした
が，クレーチングなどの蓋を採用し，トラフを基
礎に埋設するなどして，雪山下部の凹凸を最小限
とすることで，雪山造成作業，あるいは，撤去時
の清掃作業などが行いやすく，トラフ自体の破損
防止にも繋がると考える． 
 
 
 
7. おわりに 
本実験により，風洞式雪山空気冷房システムに
おける雪山からの冷熱取得の手法の１つとして，
建設資材であるトラフを使用して空気道を確保
する方法が有効であることが実証された．今後，
本システムの実用化に向け，さらに研究を進めて
いきたいと考える． 
雪山から直接，冷熱を得る方法として，冷水式
と空気式の大きく二つの手法に分けられるが，需
要先が近距離にある場合は，２者のうち，システ
ムが簡易であり比較的低コストである空気式の
採用が優位であると考えられる．雪山貯蔵も低コ
ストで雪を貯蔵することが主目的のひとつでも
あるので，本システムも同様に低コストである必
要がある．現時点の方法でも十分に低コストな方
法であると考えるが，今後さらなる低コスト化に
向け研究を発展させていきたい． 
また，利雪技術の活用は積雪寒冷地の特権であ
り，そのような地域での主力産業である農業分野
などに本システムが展開していけるように希望
する． 
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